
МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ 

И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по городу Москве 
4 Региональный отдел надзорной деятельности и профилактической работы управления по ЗАО

Главного управления МЧС России по г. Москве 
(4 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве)

119619 г. Москва, Боровский проезд, д. 15, тел: 8-(495)-439-21-81; zao4@gpn.moscow
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

______г. Москва, ул. Чоботовская, д. 19_______ _________ «22» июня 2020 г._______
(место составления акта) (дата составления акта)

_________«12» час. «00» мин. _____
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора) юридического лица, 

индивидуального предпринимателя
№ 2 5

По адресу/адресам: г. Москва, ул. Чоботовская, д. 8. д. 19, ул. Шолохова, д. 30. корп. 1___________
(место проведения проверки)

На основании: Распоряжения № 25 от «05» июня 2020 года__________________________________
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая выездная проверка в отношении:___________________________________
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
__________________________ ГОРОДА МОСКВЫ «ШКОЛА № 1238» (ГБОУ ШКОЛА № 1238)________________________

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)
Дата и время проведения проверки:
16.06.2020 с 11 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 2 часа. 00 мин.
17.06.2020 с 10 час. 00 мин. по 13 час. 00 мин. Продолжительность 3 часа. 00 мин.
22.06.2020 с 11 час. 00 мин, по 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час. 00 мин.________

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при
осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: «3» рабочих дня/ «6» рабочих часов___________________
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: 4 РОНПР Управления по ЗАО Главного управления МЧС России по г. Москве____
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки) 2'
Савельева Анна Владимировна__________ ; у { Л и О '^ \  - • Ц 08.06.2020 «11» ч. «35» м.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)
Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)
Лицо(а), проводившие проверку: Инженер 4 РОНПР Управления по ЗАО ГУ МЧС России по 
г.Москве Бобровский Александр Александрович____________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае 
привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее -  при наличии), должности 
экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа 
по аккредитации, выдавшего свидетельство)
При проведении проверки присутствовали:
Директор ГБОУ ШКОЛА № 1238 Савельева Анна Владимировна;___________
Специалист по комплексной безопасности -  Гринев Валерий Георгиевич_____________
(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного 
представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя 
саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении 
мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:
выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными 
правовыми актами (нормативных) правовых актов):



№
п/п

Вид нарушения требований пожарной 
безопасности с указанием конкретного 

места выявленного нарушения

Пункт (абзац пункта) и наименование 
нормативного правового акта РФ и (или) 

нормативного документа по пожарной 
безопасности, требования которого(ых) 

нарушены

Сведения о 
юридических и 

(или) физических 
лицах,

допустивших
наруш ения

1. 2 . 3 . 4 .
1. -  не соблюдаются требования к путям 

эвакуации людей при пожаре, а именно
- эвакуационный путь из помещений 
подвала не предусмотрен с учетом 
действующих норм (ул. Чоботовская, 
д. 19)

(Приложение № 13 п. 1,5 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261; п. 33 Правила противопожарного 
режима в РФ) (ст. 4, 6, 53, 89, ФЗ от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.9 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

ГБОУ Ш КОЛА № 1238

2. -  ширина эвакуационных выходов в 
свету менее 1,2 м (выход их обеденного 
зала непосредственно наружу) 
(ул. Чоботовская, д. 8, д. 19)

(Приложение № 13 п. 1,5 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261; п. 33 Правила противопожарного 
режима в РФ) (ст. 4, 6, 53, 89, ФЗ от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.16 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 
8.1.12 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

ГБОУ ШКОЛА №1238

3. -  высота горизонтальных участков 
путей эвакуации (в подвале) в свету 
менее 2 м (ул. Чоботовская, д. 19)

(Приложение № 13 п. 1,5 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 №  261; п. 33 Правила противопожарного 
режима в РФ) (ст. 4, 6, 53, 89, ФЗ от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.27 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 
4.3.4 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

ГБОУ Ш КОЛА № 1238

4. -  двери в лестничных клетках (вторые 
створки) не имеют приспособлений для 
самозакрывания (ул. Чоботовская, д. 8, 
Д. 19)

(Приложение №  13 п. 1,10 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261;) (ст. 4, 6, 53, 88, ФЗ от 22.07.2008 г. 
№  123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 6.18 СНиП 21-01-97* 
«Пожарная безопасность зданий и сооружений»; п. 
4.2.7 СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и выходы»);

ГБОУ Ш КОЛА № 1238

5. звуковые сигналы СОУЭ не 
обеспечивают общий уровень звука 
(уровень звука постоянного шума 
вместе со всеми сигналами, 
производимыми оповещателями) в 
любой точке защищаемого помещения 
(помещения тира) (ул. Чоботовская,

Д. 19)

(Приложение № 13 п. 1.11 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261; п. 61 Правила противопожарного 
режима в РФ) (ст. 4, 6, 54, 84, ФЗ от 22.07.2008 г. № 
123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности»; п. 3.14 НПБ 104-03 Нормы 
пожарной безопасности «Системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях»; п. 4.1 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре»);

ГБОУ Ш КОЛА № 1238

6. допущена установка настенных 
звуковых и речевых оповещателей 
(СОУЭ) системы оповещения и 
управления эвакуацией людей при 
пожаре на расстоянии менее 150 мм от 
потолка до верхней части оповещателя 
(ул. Чоботовская, д. 8, д. 19)

(Приложение №  13 п. 1.11 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261; п. 61 Правила противопожарного 
режима в РФ) (ст. 4, 6, 84, ФЗ от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ 
«Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 3.17 НПБ 104-03 Нормы пожарной 
безопасности «Системы оповещения и управления 
эвакуацией людей при пожарах в зданиях и 
сооружениях»; п. 4.4 СП 3.13130.2009 «Системы 
противопожарной защиты Система оповещения и 
управления эвакуацией людей при пожаре»);

ГБОУ Ш КОЛА № 1238

7. -  алгоритм формирования сигнала на 
управление системы оповещения не 
соответствует установленным 
требованиям (ул. Чоботовская, д. 8)

(Приложение № 13 п. 1.12 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261; п.61 Правила противопожарного 
режима в РФ) (ст. 4, 6, 83, ФЗ от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п.13.1, 13.2, 13.3 НПБ 88-2001* 
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»; п. 14.1 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»);

ГБОУ Ш КОЛА № 1238



8. - на пути  эвакуац ии  (вы ход  их 
обеденн ого  зал а  н епосредствен но  
н аруж у) не устан овл ен  ручн ой  
п ож арн ы й  и звещ атель  (ул. Ч оботовская, 
д. 8)

(Приложение № 13 п. 1.12 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261; п.61 Правила противопожарного 
режима в РФ) (ст. 4, 6, 83, ФЗ от 22.07.2008 г. №  123- 
ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной 
безопасности»; п. 12.41, прил. 13 НПБ 88-2001* 
«Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и 
правила проектирования»; табл. Н.1 СП 5.13130.2009 
«Системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения 
автоматические. Нормы и правила проектирования»);

ГБОУ Ш КОЛА №  1238

9. -  не органи зовано  не реж е 1 р аза  в 5 лет  
проведени е эксп луатаци он ны х 
и спы тани й  пож арн ы х л естн и ц  с 
составлен и ем  соответствую щ его  
п ротокола и спы тани й  (ул. Ч оботовская, 
д. 8, д. 19)

(Приложение № 13 п. 15 проверочный лист (список 
контрольных вопросов) к Приказу МЧС России от 
28.06.2018 № 261; п. 24 Правила противопожарного 
режима в РФ) ГБОУ Ш КОЛА №  1238

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)
выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления 
отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием
положений (нормативных) правовых актов):_________________________________________________
выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора) (с 
указанием реквизитов выданных предписаний):______________________________________________
нарушении не выявлено
Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
внесена (запблийется при проведении выездной проверки): л

(по,
■ UCШ

еряющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя)

Журнал 'Учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых 
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует 
(заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя,
его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: Предписание № 25/1/1 об устранении нарушений требований 
пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на 
объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара от «22» июня 2020 года. 
Приложение (я) № 13 к Приказу МЧС России от 28.06.2018 № 261 «Об утверждении форм 
проверочных листов, используемых должностными лицами Федерального государственного 
пожарного надзора МЧС России при проведении плановых проверок по контролю за соблюдением 
требований пожарной безопасности» (Зарегистрировано в Минюсте России 01.11.2018 № 52600). 
Подписи лиц, проводивших проверку:
Инженер 4 РОНПР Управления по ЗАО / J f  /
ГУ МЧС России по г. Москве Бобровский А.А.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): 
Директор ГБОУ ШКОЛА № 1238 - Савельева Анна Владимировна

(фамилия, имя, отчество (последнее -  при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного п р е д с т а в и т е л я I

«22» июня 2020 г. : /С-^Рр/''”
(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку) 

Телефон доверия Главного управления МЧС России по г. Москве: 8(495)637-22-22


